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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 018/2017-CPL - COSANPA. 

PROCESSO: 040/2016. 

 

PROSSEGUIMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2016-COSANPA.  

 

OBJETO:  

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços, incluindo a 

Elaboração do Projeto Executivo e o Fornecimento de Materiais e Equipamentos, para a 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de SANTARÉM, Estado 

do Pará. Conforme Termo de Referência nº 01/2017-USOS (Anexo I), e anexos, que são partes 

integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.  . 

 

Em atenção à Solicitação formulada pela empresa CMT ENGENHARIA EIRELI através de 

email de 27 de março de 2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face 

das informações contidas no Memorando nº 019/USOS-2017, devidamente assinado pela 

Engenheira Janete Moreira Piauhy - Gestora da USOS - Diretoria de Expansão e 

Tecnologia - DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no 

dia 28/03/2017, concernente aos itens que seguem: 

 

Questionamentos: 

1) PERGUNTA:  

Por favor, qual é a taxa de BDI a ser aplicado nos itens classificados como “S/E” que aparecem 

nas seguintes planilhas:  

- item 01.02.37 [TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 150KVA IMERSO EM 

OLEO MINERAL" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)] da CEF II – Obra; 

- item 2.1.9 [TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 

15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO] da PAC II; 

- item 11.12.01.49 [TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 150KVA IMERSO 

EM OLEO MINERAL" - FORNECIMENTO E MONTAGEM] da PAC II; 

- item 6.1.2.40 [TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 150KVA IMERSO EM 

OLEO MINERAL" - FORNECIMENTO E MONTAGEM] da PAC I; 

- item 6.1.1.60 [TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 225KVA IMERSO EM 

OLEO MINERAL" - FORNECIMENTO E MONTAGEM] da PAC I; 

- item 6.1.1.61 [TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 45 KVA IMERSO EM 

OLEO MINERAL" - FORNECIMENTO E MONTAGEM] da PAC I. 

 

 RESPOSTA: 

 Deverá ser utilizado o BDI de 24,14% 

                                            Belém (PA), 28 de março de 2017. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


